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Directive technique

Protocole
pour le contrôle annuel et après chaque engagement réel
des échelles remorquables utilisées par les sapeurs-pompiers

Contrôle
numéro

2. Exploitation du contrôle (voir au verso)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Constatations Mesures prises Réparation
effectuée le:

(Date)

Point du
contrôle pas

en ordre

Fédération suisse des sapeurs-pompiers

Echelle du corps de sapeurs-pompiers de:...........................................................................................

Désignation de l’échelle (type):...........................................   N° du châssis:.....................................

Constructeur:..........................................................................   Année de construction:......................

1. Préparation du contrôle

- fixer une corde au dernier échelon

- dresser l’échelle à 60°, non appuyée,
déployer selon les données du
cadran indicateur

- charger l’échelle au bout de la corde
avec une personne (environ 100 kg)

- pendant et après la charge contrôler
minutieusement l’échelle selon le
protocole (voir au verso)

- remplir le protocole

60°

100 kg
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